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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s truhlářskou výrobou. Jedná se o 
jednopodlažní dům s obytným podkrovím. Truhlářská dílna a přístřešek pro dva automobily 
tvoří okolní objekty. Objekty jsou navrženy zděné z keramických tvárnic Porotherm, avšak 
podkroví rodinného domu je řešeno formou dřevostavby. Střecha rodinného domu je 
polovalbová s pěti vikýři a podlomenicemi, které vytváří ráz českého venkova typický pro 
Vysočinu. Provozovna má sedlovou střechu, podkroví tvoří půda s přiznaným krovem. 
Přístřešek je tvořen nosnými sloupky, které vynáší sedlovou střechu. Dům je navržen pro 
pětičlennou rodinu. Provozovna je orientována na sever a obytné místnosti domu jsou 
orientovány převážně na jih. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována 
jako prováděcí projekt.  
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This bachelor‘s thesis focuses on design of a detached house with a carpentry workshop. The 
main building is a one-storey living house with a residential attic. The carpentry workshop 
and a shelter for two cars form the surrounding buildings. The buildings are made of ceramic 
bricks Porotherm, except for the attic of the house, which is designed as a timber frame 
construction. The house has a half-hipped roof with five dormers and a broken roof , which 
evoke the atmosphere of the Czech countryside typical for the Highlands. The workshop has a 
gabled roof. The attic has a confessed roof frame. The shelter is formed by columns that hold 
a gabled roof. The house is designed for a family of five. The workshop is situated to the 
north, while the living rooms are situated mainly to the south. The thesis contains drawings 
and technical descriptions and it is composed as an implementing project.  
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Bakalářská práce s názvem „Chalupa pro pravou Vysočinu“ se zabývá 
projektovou dokumentací rodinného domu s provozovnou, která má sloužit pro 
truhlářskou výrobu. Objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Vlachovice, 
katastrální území Vlachovice u Rokytna. Cílem této práce je vytvoření projektu 
rodinného domu, který bude svým obyvatelům sloužit jak pro bydlení pětičlenné rodiny, 
tak pro vykonávání živnostenské činnosti majitele domu. Konstrukce rodinného domu 
je částečně zděná z keramických tvárnic Porotherm a částečně řešena formou 
dřevostavby, kde bylo jako stavební materiál zvoleno smrkové dřevo. Objekt rodinného 
domu je zajímavý tím, že je navržen ve stylu lidového stavení, které tvoří původní 
architektonický ráz českého venkova.  
 
Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohy, které obsahují projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Hlavní textovou část tvoří jednotlivé zprávy – 
průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva. Náplní příloh jsou 
přípravné a studijní práce, seminární práce ve formě modelu. Dále jednotlivé výkresy 
pro provedení stavby, tepelně technické posudky a požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby. Členěné bakalářské práce odpovídá vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 
Novostavba RD – p. č. 170/9, 170/10, Vlachovice, 592 31 Nové Město na 
Moravě 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
Místo stavby          Vlachovice [587869] 
Katastrální území   Vlachovice u Rokytna [741108] 
Stavební úřad         Žďár nad Sázavou 
Krajský úřad         Jihlava 
Parcelní číslo 170/9, 170/10 
Číslo LV: 392 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 




Žďár nad Sázavou 
591 01 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
  - 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
  -  
   
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla, 
 
Petrová Miroslava, Jiříkovice 52, Nové Město na Moravě 592 31 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 




c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu/jména autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
 
 Stavba byla povolena na základě Stavebního úřadu – Městský úřad Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. 
  
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby 
 
 Dokumentace pro provádění stavby byla provedena na základě 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
c) další podklady 
 - podklady z katastrálního úřadu, městského úřadu 
 - vizuální prohlídka pozemku 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území, 
 
 Projekt řeší novostavbu RD s provozovnou v obci Vlachovice. Objekty 
jsou nepodsklepené. Rodinný dům má polovalbovou střechu s podlomenicemi 
s vestavěným podkrovím. Provozovna je tvořena sedlovou střechou. Stavební 
pozemek je v současné době volný bez staveb. Pozemek je ve vlastnictví 
stavebníka. Plochu tvoří trvalý travní porost.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
- památková rezervace : nenachází se 
- památková zóna  : nenachází se 
- zvláště chráněná území : chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna 








c) údaje o odtokových poměrech, 
 
 Řešené území se nachází v mírném svahu. Nedochází zde k hromadění 
srážkových vod. Zpevněné plochy budou pomocí žlabu svedeny do dešťové 
kanalizace, odtud budou svedeny do blízkého rybníka.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 
 Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací, 
 
 Novostavba je v souladu s územním plánem obce. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
Stavba je definována jako novostavba rodinného domu s provozovnou. 
V územním plánu obce je tato oblast vymezena pro zástavbu rodinnými domy 
s přípustnou činností nenarušující funkci území jako celku. Obecné 
požadavky na využití území jsou tedy splněny. Vzájemné odstupy staveb jsou 
dodrženy. Vzniklou hmotou a architektonickým výrazem stavba bude 
respektovat stávající rodinné domy v blízkosti a nebude narušovat krajinný 
ráz. 
  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
  Požadavky dotčených orgánů státní správy: stavba splňuje.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
  - 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
 Věcně ani časově stavba nesouvisí s žádnou jinou stavbou. Jiné vazby nejsou. 
  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 













Pozemky dotčené stavebními úpravami  
k. ú. Vlachovice u 170/9  Trvalý travní porost Houska Martin, Pelikánova č. p. 
14 
 
Rokytna 306, Žďár nad Sázavou, 591 01 
k. ú. Vlachovice u 
Rokytna 
170/10  Trvalý travní porost Houska Martin, Pelikánova č. p. 
306, Žďár nad Sázavou, 591 01 
 
Pozemky sousední 
k. ú. Vlachovice u 
Rokytna 
170/3  Trvalý travní porost El-Talabani Saman,  
Jugoslávská 695/152,  
Černá Pole, 61300 Brno 
 
k. ú. Vlachovice u 
Rokytna 
170/8  Trvalý travní porost Skoumal Marek Mgr.,  
Křížovnická 3097/21,  
66902 Znojmo 
 
k. ú. Vlachovice u 
Rokytna 
171/1  Ostatní plocha Obec Vlachovice, č.p. 20, 592 31 
Vlachovice 
k. ú. Vlachovice u 
Rokytna 
171/3  Ostatní plocha obec Vlachovice,  č.p. 20, 592 31 
Vlachovice 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou – truhlářství. 
 
b) účel užívání stavby 
 
  Účelem objektu je trvalé bydlení jedné rodiny a provozovna za účelem 
živnosti vlastníka rodinného domu.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
 
 Nejedná se o kulturní památku. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
 Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. stavba splňuje. Bezbariérové řešení 
stavby není požadavkem investora.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 





g) seznam výjimek a úlevových řešení 
  - 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
 
kapacitní údaje stavby: 
 
plocha pozemku    170/9  :1021 m2 
    
 170/10  : 274 m2 
 
celková plocha pozemku    : 1295 m2 
 
zastavěná plocha – rozbor 
SO 01 – rodinný dům     : 152,36  m2 
SO 02 – provozovna     : 137,71  m2 
SO 03 – přístřešek     : 59,248  m2 
Zastavěná plocha celkem    : 349,318 m2 
Včetně přesahů střech    : 446,62 m2 
 
počet bytových jednotek    : 1 BJ 
počet osob v rodinném domě    : 5 osob 
počet osob v provozovně    : 2-3 osoby 
 
zpevněné plochy celkem    :∼ 211,28 m2 
 
plocha zeleně      :∼ 734,4 m2 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
 
 Roční množství odpadních vod:  7 osob – 334,95 m3/rok 
 Celková denní potřeba vody:  7 osob – 3150 l/den 
Dešťová voda se bude odvádět dešťovou kanalizací do rybníka.  
Součástí práce je energetický štítek budovy. Hodnocená budova rodinného 
domu i provozovny je klasifikována do třídy B – Úsporná. Viz samostatná 
příloha bakalářské práce – Stavební fyzika. Průkaz energetická náročnosti 
stavby není součástí bakalářské práce.  
 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy), 
 
Realizace stavby proběhne v jediné stavební etapě.  
Předpokládaný termín zahájen:  srpen 2014 
Předpokládaný termín dokončení:  listopad 2015 
16 
 
Jedná se o stavbu určenou pro rodinné bydlení s jedním nadzemním 
podlažím a podkrovím. Z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí jde 
o kontrolu: 
- Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití 
odpovídajících spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor 
investora. 
- Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu.  
Zmonolitnění stropní konstrukce současně s použitím podkladního 
opěrného systému stropní konstrukce před jejím zmonolitněním až do 
nabytí únosnosti stropu. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Konstrukce krovu z hlediska provedení tesařských spojů a kladení 
střešních prvků (krokví, vaznic, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora. 
 
k) orientační náklady stavby. 
 
- aproximativní propočet při částce 26 tis. Kč/m2 
- orientační hodnota stavby 9083 tis. Kč 
 
 




SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Truhlářská dílna 
  SO 03 – Přístřešek 
SO 04 – Oplocení  




IO 01 – Kanalizace 
IO 01.1 – Přípojka splaškové kanalizace 
IO 01.2 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO 02 – Přípojka vodovodu 
IO 03 – Vedení elektrické energie NN 
IO 04 – Přípojka plynovodu NTL 
IO 05 – Zpevněné plochy 
IO 05.1 – Pochůzí plochy 
IO 05.2 – Pojezdové plochy 
IO 06 – Terénní a sadové úpravy 
 
Technická a technologická zařízení: 
V objektu se žádné nevyskytují.
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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
 Novostavba RD je navržena v nově zastavěné části obce Vlachovice 
v lokalitě rodinných domů. V rámci lokality jsou vybudovány prvky technické 
a dopravní infrastruktury s umístěním přípojek na hranici pozemku. Stavební 
pozemek je v současné době volný bez staveb. Plochu tvoří trvalý travní porost. 
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Radonový průzkum 
S výsledným zatříděním do středního radonového rizika bude provedeno 




Vzhledem k charakteru stavby neprováděn. 
 
Hydrogeologický průzkum 
Nebyla zjištěna povrchová či podzemní voda. 
 
Dopravní průzkum  
Vzhledem k charakteru stavby neprováděn. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí dotčených orgánů musí být 
dodržena.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
 Rodinný dům se nenachází v záplavovém území. Toto území není 
poddolované. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
Novostavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Navržená stavba 
nemá vliv na stávající odtokové poměry v území. Záměr neznamená významné 






f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
- požadavky na asanace  : navržená stavba nevyžaduje 
- požadavky na demolice  : navržená stavba nevyžaduje  
- požadavky na kácení dřevin : navržená stavba nevyžaduje 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
- ochrana zemědělského půdního fondu obce – vynětí ze ZPF se neprovádí: objekt 
je navržen v zastavěném území 
- ochrana lesního půdního fondu : bez vlivu 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 
 Splašková kanalizace bude napojena přes splaškovou kanalizační přípojku 
DN 125 PVC KG, která je napojena na stávající splaškovou kanalizaci. 
 
 Dešťová kanalizace bude dovedena přes dešťovou kanalizační přípojku 
PP DN 200, dl. 78 m do rybníka. 
 
 Stavba rodinného domu bude napojena na místní komunikaci, která slouží jako 
hlavní příjezdová komunikace. 
 
 Na parcele č. 170/10 bude vybudován vrt. Od něj povede do domu a provozovny 
vodovodní přípojka PE ø 32x3,0.  
 
 Zásobování plynem je vedeno plynovodním řadem. Ten je doveden do pilíře 
umístěného na západní hranici pozemku v oplocení. 
 
Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN dovedeno 
do elektroměrného pilíře umístěného v západní části v oplocení, kde bude osazen 
elektroměr pro rodinný dům a pro provozovnu zvlášť. Zemní kabelovou přípojkou 
bude dovedeno do objektů, kde bude osazen hlavní jistič.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Věcné a časové vazby stavby - věcně ani časově navržená stavba nesouvisí 
s jinými stavbami nebo realizacemi v okolí. 
Podmiňující, vyvolané, související investice - s navrženou stavbou nesouvisí žádné 
jiné investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 




 Účelem objektu je trvalé bydlení jedné rodiny a provozovna za účelem 
živnosti vlastníka rodinného domu.  
Jedná se o rodinný dům pro pětičlennou rodinu. V provozovně budou pracovat 2-3 
osoby.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
  
Stavba je definována jako novostavba rodinného domu s provozovnou. 
V územním plánu obce je tato oblast vymezena pro zástavbu rodinnými domy 
s přípustnou činností nenarušující funkci území jako celku. Obecné požadavky 
na využití území jsou tedy splněny. V nejbližším okolí se realizuje zástavba 
rodinnými domy. 
 
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 
 Jedná se o tři objekty - rodinný dům s vestavěným podkrovím, 
provozovnu, která je tvořena truhlářskou dílnou a sociálním zázemím 
a přístřešek, který slouží pro stání dvou automobilů.  
 
 Dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové zdivo 1.NP 
rodinného domu a provozovny je vyzděno z keramických cihel Porotherm 
30 Profi na tenkovrstvou maltu. Obvodové svislé konstrukce podkroví jsou 
řešeny formou dřevostavby z dřevěného roštu opláštěného Fermacell deskami. 
Oba objekty jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 
150 mm z pěnového polystyrenu. Střecha rodinného domu je provedena jako 
polovalbová. Rodinný dům má ve střeše osazeno pět vikýřů a součástí střechy 
jsou podlomenice, které vytváří ráz českého venkova typický pro Vysočinu. 
Střecha provozovny a přístřešku je řešena jako sedlová. Zateplení střešního 
pláště je provedeno jako mezikrokevní a podkrokevní. Střešní krytina všech tří 
objektů je navržena z plastového šindele EUREKO DDS II v černé barvě.  
 
 Provozovna je orientována na sever a obytné části rodinného domu jsou 
orientovány na západ a jih. Venkovní omítky jsou řešeny minerální zatíranou 
omítkou Cemix v bílé barvě. Sokl je řešen dekorativní omítkou Weber pas 
marmolit v šedé barvě. Okna i dveře jsou dřevěná (dub) – barva: dub ebano.  
 
V 1. NP rodinného domu se ze zádveří vchází do chodby, která vede 
do koupelny, na WC, do obývacího pokoje, kuchyně, pracovny a technické 
místnosti. Z technické místnosti vedou dveře, kde můžeme pod krytým 
přístřeškem projít do provozovny. Z chodby domu je vedeno dřevěné 
schodnicové schodiště do podkroví, kde se nachází tři dětské pokoje, koupelna 
a WC, ložnice a šatna převážně pro ukládání sezónních věcí.   
 
Provozovna je tvořena volným prostorem. Slouží jako truhlářská dílna. 
Na dílnu navazuje kancelář, umývárna a WC. Z prostoru dílny je přístup 
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do technické místnosti, kde je umístěn kotel. Nad prvním nadzemním podlažím 




B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Provozovna je dělena na část, kde bude probíhat výroba a na část sociálního 
zázemí pracovníků (umývárna a WC). Provozovna slouží pro truhlářskou výrobu. 
Trvale zde budou osazeny stroje na opracování dřeva.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové řešení stavby není požadavkem investora.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba rodinného domu je navržena tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním 
rizikům při užívání. Jsou splněny vyhlášky, týkající se bezpečnosti při užívání staveb. 
Pouze je nutné dodržovat pokyny na bezpečnost užívání instalovaných zařízení 
(např. elektrických) a řádně plnit revize těchto zařízení. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Rodinný dům 
 
 Vzduchotechnika 
Objekt bude větrán přirozeně okny. Nuceně budou odvětrány prostory sociálního 
zařízení. 
 V místnosti č. 106, 206 bude navržen ventilátor spínaný zároveň s osvětlením, 
doběh 5 min., napojen na PVC potrubí vyústěné nad střechu. Přívod čerstvého 
vzduchu pod dveřmi, které budou bez prahu a budou sníženy tak, aby nad podlahou 
vznikla spára 20 mm. Popřípadě je možné dveře doplnit přivětrávacími otvory 
s krytými mřížkami. 
 Místnost č. 102 – digestoř s horním odtahem napojit potrubím 100 mm nad 
horními skříňkami linky a přes zpětnou klapku na severní fasádu. 
   
 Vytápění 
 Objekt bude vytápěn pomocí kotle na tuhá paliva umístěný v technické 
místnosti, místnost č. 104. Dále bude v místnosti 102 (obývací pokoj + jídelní kout 






 Ohřev TUV 
 S pomocí kotle na tuhá paliva s akumulační nádrží bude zajištěn ohřev teplé 
užitkové vody.  
 
 Plynovodní rozvod 
Plynovod NTL bude doveden na hranici pozemku.  
 
Elektroinstalace 
 Objekt bude napojen vedením v zemi z elektroměrového pilíře umístěného 
na hranici pozemku do rozvodné skříně umístěné v prostoru rodinného domu 
v technické místnosti. 
 
Hromosvodová soustava 
 Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §36 se objekt rodinného domu osadí 
bleskosvodnou soustavou. Na základě výpočtu rizik dle ČSN EN 62 305-2 (Ochrana 
před bleskem - část 2: Řízení rizika) bude rozhodnuto o typu ochrany před bleskem 
- hromosvodem.   
 
SO 02 – Provozovna 
 
 Vzduchotechnika 
  Objekt bude větrán přirozeně okny. Nuceně budou odvětrány prostory sociálního 
zařízení. 
 V místnosti č. 111 bude navržen ventilátor spínaný zároveň s osvětlením, doběh 
5 min., napojen na PVC potrubí vyústěné nad střechu. Přívod čerstvého vzduchu 
pod dveřmi, které budou bez prahu a budou sníženy tak, aby nad podlahou vznikla 




 Objekt bude vytápěn pomocí kotle na tuhá paliva umístěný v technické 
místnosti, místnost č. 113.  
 
 Ohřev TUV 
 S pomocí kotle na tuhá paliva s akumulační nádrží bude zajištěn ohřev teplé 
užitkové vody. 
 
 Plynovodní rozvod 
Plynovod NTL bude doveden na hranici pozemku.  
 
Elektroinstalace 
 Objekt bude napojen vedením v zemi z elektroměrového pilíře umístěného 





 Provozovna se osadí bleskosvodnou soustavou. Na základě výpočtu rizik dle 
ČSN EN 62 305-2 (Ochrana před bleskem -část 2: Řízení rizika) bude rozhodnuto 
o typu ochrany před bleskem - hromosvodem.   
 
SO 03 – Přístřešek 
 
 Přístřešek je tvořen šesti dřevěnými sloupky z každé strany, které vynáší 
konstrukci krovu. Zpevněná plocha pod přístřeškem bude tvořena zámkovou dlažbou.  
 
 
SO 04 – Oplocení 
  
 Oplocení parcely ze všech stran bude tvořeno klasickým dřevěným plotem. 
Výška oplocení max. 1300 mm je dána umístěním pilíře pro HUP, elektroměru, 
plynoměru. Z uliční strany bude provedena dvoukřídlová brána tvořená kovovou 
konstrukcí, na kterou budou namontovány dřevěné plotové tyčky.  
 
SO 05 – Odpadové hospodářství 
 
Na pozemku investora bude umístěna nádoba na odpad cca o objemu 120 l 




IO 01 – Kanalizace 
 
IO 01.1 – Vnitro areálová splašková kanalizace 
Splašková kanalizace bude napojena potrubím DN 125 PVC KG na stávající 
kanalizaci. 
 
IO 01.2 – Vnitro areálová dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace bude odvedena potrubím PP DN 200 do rybníka.  
 
IO 02 – Přípojka vodovodu 
  Na parcele č. 170/10 bude vybudován vrt. Od něj povede do domu a provozovny 
vodovodní přípojka PE ø 32x3,0.  
 
IO 03 – Vedení elektrické energie NN 
 Přípojka elektrické energie NN je řešena z podzemního vedení k pilíři, který je 
umístěn na hranici pozemku a bude tvořit součást oplocení. Měření bude umístěno 
v pilíři. Dále bude pokračovat vedení v zemi k objektu RD a k objektu provozovny.  
 
IO 04 – Přípojka plynovodu NTL 
Přípojka plynovodu NTL je řešena z podzemního vedení do pilíře HUP, který je 




IO 05 – Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy pod přístřeškem budou vybudovány ze zámkové dlažby. 
Pochůzí i pojezdové plochy budou tvořit dlaždice z přírodního kamene. Pozemek bude 
napojen nově budovaným sjezdem na místní komunikaci právě z těchto dlaždic.  
 
IO 05.1 – Pochůzí plochy 
Pochůzí zpevněná plocha bude provedena z dlaždic z přírodního kamene 
podsypaným štěrkopískovým ložem, viz skladby – výkres č. D1.1.03, D1.1.04. 
 
IO 05.2 – Pojezdové plochy 
Pojezdová zpevněná plocha bude provedena též dlaždicemi z přírodního 
kamene, ty již budou podbetonovány, viz skladby – výkres č. D1.1.03, D1.1.04. Jedná 
se o plochu vjezdu k přístřešku a plochu vjezdu k provozovně.  
 
IO 06 – Terénní a sadové úpravy 
Předpokládá se sejmutí ornice, která pak bude zpětně použita na terénní úpravy. 









SO 01 – Rodinný dům 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu stavební rýhy pro základové 
pasy pod nosnými svislými konstrukcemi objektu. Zemní práce budou provedeny 
strojně a před betonáží základových konstrukcí bude základová spára dočištěna ručně. 
Zároveň budou provedeny rýhy pro položení ležatých rozvodů kanalizace a vody. 
Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude použita na hrubé terénní úpravy a část 
na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
obvodovou stěnou tloušťky 300 mm je 650 mm. Šířka pasů pod vnitřní stěnou tloušťky 
250 mm je též 650 mm.  
  Podkladní betonová deska bude také z betonu C16/20 s KARI sítí 150/150/8. 
Jako izolace proti vodě a radonu slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze 
skelné rohože a hliníkové fólie, který je celoplošně natavený na desku. Pod příčkami 
tloušťky 150 mm bude v úrovni podkladní betonové desky provedeno další přivyztužení 
KARI sítí 150/150/8. 
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  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení pod obvodovou stěnou je 1,5 m pod 
podkladní betonovou desku. Hloubka založení pod vnitřní stěnou je 1,0 m pod 
podkladní betonovou desku. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. 
  Do základové spáry bude před betonáží uloženo zemnící vedení např. 
pozinkovaný drát a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před betonáží 
osazeny chráničky pro přívod příslušných ležatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt 
podzemní vody, pro odvod povrchových srážkových vod bude po obvodu objektu 
položeno drenážní potrubí z perforované plastové trubky  ∅ 125 mm.  
 
Svislé konstrukce 
  Obvodové zdivo 1.NP je z keramických broušených cihel Porotherm 30 Profi 
na tenkovrstvou maltu s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 150 mm 
z pěnového polystyrenu. Obvodové svislé konstrukce podkroví jsou řešeny formou 
dřevostavby z dřevěného roštu opláštěného Fermacell deskami. Též je proveden 
kontaktní zateplovací systémem tloušťky 150 mm z pěnového polystyrenu. 
 
  Vnitřní nosné zdivo je z keramických broušených cihel Porotherm 24 Profi 
na tenkovrstvou maltu. Vnitřní příčky jsou z keramických broušených cihel Porotherm 
14 Profi na tenkovrstvou maltu. V podkroví jsou svislé nenosné konstrukce tvořeny 
sádrokartonovými příčkami tloušťky 125 a 255 mm.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
 Strop nad 1.NP je tvořen dřevěnými stropními trámy, na kterých spočívá záklop 
z dřevěných palubek tloušťky 14 mm. Stropní trámy přečnívají 1,5 m před líc fasády. 
Ty tvoří základ pro podlomenici střechy. Trámy jsou uloženy na celou šířku stěny.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady 
Porotherm 7. Jejich počty, délky, uložení a popřípadě kladení TI v obvodových stěnách 
jsou upřesněny v půdorysech.  
Věnce jsou tvořeny pod stropními trámy, které jsou právě do věnce zakotveny. 
 
Komíny  
 V objektu jsou navržena 2 komínová tělesa. Komín pro odtah z kotle na tuhá 
paliva: Třísložkový komín v systému Schiedel UNI***PLUS, typ UNI 20, 
360 x 360 mm, vložka průměr 200 mm.  
 Komín pro odtah z krbu na tuhá paliva: Třísložkový komín v systému Schiedel 
UNI***PLUS, typ UNI 18, 360 x 500 mm, vložka průměr 180 mm, samostatný 
s větrací šachtou.  
 Je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti komínového tělesa od dřevěných prvků 
krovu, které činí minimálně 50 mm. Kolem komínového tělesa bude provedeno 







 Konstrukce krovu nad obytnou částí je tvořena polovalbovou střechou 
s podlomenicemi. Z každé strany jsou osazeny vikýře. Prvky krovu jsou ze smrkového 
řeziva. Nosnými prvky jsou pozednice 160/140 mm, krokve 100/180 mm, vaznice 
200/280 mm a sloupky 160/160 mm. Dalšími prvky jsou kleštiny 80/160 mm a pásky 
120/120 mm. Pozednice jsou součástí nosné konstrukce dřevostavby. Sklon střešních 
rovin střech je 40°. Střešní plášť je tvořen z plastového šindele EUREKO DDS II 
v černé barvě, latí 35/50 mm, kontralatí 40/60 mm. Krov je opatřen záklopem z OSB 
desek. Tepelná izolace je řešena jako mezikrokevní o tl. 160 mm a podkrokevní 
o tl. 120 mm. Dešťová voda bude žlaby a svody svedena do potrubí, které je následně 
svedeno do rybníka.  
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní povrchy stěn budou tvořeny jádrovou omítkou CEMIX, jako finální 
úprava je vnitřní štuk Cemix nebo keramický obklad, dle místnosti. Venkovní omítky 
jsou řešeny jako minerální zatíraná omítka Cemix opatřená bílou fasádní barvou. 
Viditelné dřevěné stropní trámy a podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Druhy podlah jsou rozlišeny v tabulkách místností ve výkresech č. D1.1.01 
a D1.1.02. Skladby podlah jsou specifikovány v příčných řezech (D1.1.03, D1.1.04). 
Přechod nášlapné vrstvy mezi PVC podlahou a keramickou dlažbou bude řešen krycí 
podlahovou přechodovou lištou. V místnostech č. 107 a 207 bude aplikována před 
položením dlažby a obkladu na stěny hydroizolační stěrka. 
 
Výplně otvorů 
  Okna i venkovní dveře budou dřevěná. Okna jsou s izolačním trojsklem SOLID 
COMFORT SC78. Veškeré okna, dveře i vrata budou v barvě ebano – imitace dřeva. 
Vnitřní parapety budou vytvořeny z masivního dřeva v barvě oken. Venkovní parapety 
budou tvořeny hliníkovým taženým plechem v barvě tmavě hnědé. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné s obložkovými zárubněmi. 
 
SO 02 – Provozovna 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu stavební rýhy pro základové 
pasy pod nosnými svislými konstrukcemi objektu. Zemní práce budou provedeny 
strojně a před betonáží základových konstrukcí bude základová spára dočištěna ručně. 
Zároveň budou provedeny rýhy pro položení ležatých rozvodů kanalizace a vody. 
Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude použita na hrubé terénní úpravy a část 
na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
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obvodovou stěnou tloušťky 300 mm je 550 mm. Šířka pasů pod vnitřní stěnou tloušťky 
250 mm je 800 mm.  
  Podkladní betonová deska bude také z betonu C16/20 s KARI sítí 150/150/8. 
Jako izolace proti vodě a radonu slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze 
skelné rohože a hliníkové fólie, který je celoplošně natavený na desku. Pod příčkami 
tloušťky 150 mm bude v úrovni podkladní betonové desky provedeno další přivyztužení 
KARI sítí 150/150/8. 
  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení pod obvodovou stěnou je 1,5 m pod 
podkladní betonovou desku. Hloubka založení pod vnitřní stěnou je 1,0 m pod 
podkladní betonovou desku. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. 
  Do základové spáry bude před betonáží uloženo zemnící vedení 
např. pozinkovaný drát a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před 
betonáží osazeny chráničky pro přívod příslušných ležatých rozvodů. Nepředpokládá se 
výskyt podzemní vody, pro odvod povrchových srážkových vod bude po obvodu 
objektu položeno drenážní potrubí z perforované plastové trubky  ∅ 125 mm.  
 
Svislé konstrukce 
  Obvodové zdivo je z keramických broušených cihel Porotherm 30 Profi 
na tenkovrstvou maltu s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 150 mm 
z pěnového polystyrenu. Vnitřní nosné zdivo je z keramických broušených cihel 
Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní příčky jsou z keramických 
broušených cihel Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
 Strop nad 1.NP je navržen jako skládaný Porotherm strop tvořený cihelnými 
vložkami MIAKO a keramicko-betonovými stropními POT nosníky vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží. Je nutné dodržovat všechna technologická pravidla 
uváděna výrobcem, např. délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 
125 mm.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady 
Porotherm 7. Jejich počty, délky, uložení a popřípadě kladení TI v obvodových stěnách 




 V objektu je navrženo 1 komínové těleso. Komín pro odtah z kotle na tuhá 
paliva: Třísložkový komín v systému Schiedel UNI***PLUS, typ UNI 20, 
360 x 360 mm, vložka průměr 200 mm. Je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti 
komínového tělesa od dřevěných prvků krovu, které činí minimálně 50 mm. Kolem 







 Střešní konstrukce je navržena jako sedlová. Prvky krovu jsou ze smrkového 
řeziva. Nosnými prvky jsou pozednice 160/140 mm, krokve 100/160 mm, vaznice 
200/280 mm, sloupky 160/160 mm. Dalšími prvky jsou kleštiny 80/160 mm. Pozednice 
budou kotveny do ztužujících věnců. Sklon střešní rovin sedlové střechy je 45°. Střešní 
plášť je tvořen z plastového šindele EUREKO DDS II v černé barvě, latí 35/50 mm, 
kontralatí 40/60 mm. Krov je opatřen záklopem z OSB desek. Dešťová voda bude žlaby 
a svody svedena do potrubí, které je následně svedeno do rybníka. 
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní povrchy stěn budou tvořeny jádrovou omítkou CEMIX, jako finální 
úprava je vnitřní štuk Cemix nebo keramický obklad, dle místnosti. Venkovní omítky 
jsou řešeny jako minerální zatíraná omítka Cemix opatřená bílou fasádní barvou. 
Podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Druhy podlah jsou rozlišeny v tabulkách místností ve výkresech č. D1.1.01 
a D1.1.02. Skladby podlah jsou specifikovány v příčných řezech (D1.1.03, D1.1.04). 
Přechody vrstev budou řešeny krycí podlahovou přechodovou lištou. V místnosti č. 111 
bude aplikována před položením dlažby a obkladu na stěny hydroizolační stěrka. 
 
Výplně otvorů 
  Okna, venkovní dveře i vrata budou dřevěná. Okna jsou s izolačním trojsklem 
SOLID COMFORT SC78. Veškeré okna, dveře i vrata budou v barvě ebano – imitace 
dřeva. Vnitřní parapety budou vytvořeny z masivního dřeva v barvě oken. Venkovní 
parapety budou tvořeny hliníkovým taženým plechem v barvě tmavě hnědé. Vnitřní 
dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. 
 
SO 03 – Přístřešek 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopů základových patek pod nosné 
sloupky. Zemní práce budou provedeny strojně a před betonáží základových konstrukcí 
bude základová spára dočištěna ručně. Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude 
použita na hrubé terénní úpravy a část na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
sloupky 160/160 mm je 650 mm.  
  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení je srovnatelná s hloubkou založení 
obvodových nosných zdí rodinného domu a provozovny, což je 1,5 m. Základové pasy 
budou vybetonovány přímo do výkopu. Pro odvod povrchových srážkových vod bude 
po obvodu objektu položeno drenážní potrubí z perforované plastové trubky  





  Svislé konstrukce jsou tvořeny dřevěnými sloupky ze smrkové dřeva 
160/160 mm.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
 Dřevěné sloupky vynáší vaznici o dimenzi 160/200 mm, na které jsou dřevěné 
trámy 160/220 mm tvořící stropní konstrukci přístřešku. Trámy jsou opláštěny Cetris 
deskami tloušťky 12 mm.  
 
Střešní konstrukce 
 Střešní konstrukce je navržena jako sedlová. Prvky krovu jsou ze smrkového 
řeziva. Nosnými prvky jsou pozednice 160/140 mm, krokve 100/160 mm, vaznice 
160/200 mm, sloupky 160/160 mm, hambalky 100/160 mm. Sklon střešní rovin je 30°. 
Střešní plášť je tvořen z plastového šindele EUREKO DDS II v černé barvě, latí 
35/50 mm, kontralatí 40/60 mm. Krov je opatřen záklopem z OSB desek. Dešťová voda 
bude žlaby a svody svedena do potrubí, které je následně svedeno do rybníka. 
 
Povrchové úpravy 
Veškeré dřevěné prvky a podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Podlahu přístřešku tvoří zámková dlažba. Skladba je specifikována v příčných 
řezech (D1.1.03, D1.1.04). 
 
SO 04 – Oplocení 
 Viz. B.2.6. a) 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
  Při návrhu stavby jsou uvažovány pouze materiály s dostatečnou mechanickou 
odolností. Stabilita stavby je zajištěna návrhem konstrukcí dle příslušných ČSN tak, 
aby stavba bezpečně přenesla zatížení do základových konstrukcí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 
• vytápění 
Objekty budou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním s otopnými tělesy 
v jednotlivých místnostech, v technické místnosti (m. č. 104) rodinného domu 
a v technické místnosti (m. č. 113) bude umístěn kotel na tuhá paliva. 
• ohřev TUV 





• vzduchotechnika  
Nově zřizované prostory budou větrány přirozeně okny. Nuceně budou 
odvětrány pouze prostory sociálního zařízení. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
- technická zařízení 
viz.B.2.7. a) 
  
- technologická zařízení 
 
 V RD nejsou žádná technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
  Budou dodrženy požadavky příslušné normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost 
staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Viz příloha č. 5 Požárně bezpečnostní 
řešení.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
 Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky normy ČSN 73 0540-2. 
Viz příloha č. 6 Stavební fyzika. 
 
b) energetická náročnost stavby 
 
 Součástí práce je energetický štítek budovy. Viz samostatná příloha bakalářské 
práce. Průkaz energetická náročnosti stavby není součástí bakalářské práce.  
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
- 
 
B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální 
prostředí 
 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 




  Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky kladené na hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí. 
 
b) Mikroklima: 





  Všechny obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny okenními otvory, tak aby 
v místech zrakového úkolu byla zajištěna dostatečná zraková pohoda. Prostory 
budou osazeny i dostatečně navrženým umělým osvětlením s osvětlovacími tělesy 
dle typu prostoru a dle výběru investora. 
 
d) Hluk: 
  V objektu provozovny se nachází pracovní stroje jako zdroj hluku. Ty by však 
neměly ohrožovat svým hlukem ani rodinný dům ani přilehlé okolí. Akustika 
venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna.  
 
e) Chemické škodliviny, prach a pachy:  
  Chemické škodliviny se zde nenachází.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Jako izolace proti vodě a zároveň proti radonu slouží modifikovaný izolační 
pás s nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové fólie, který je celoplošně natavený 
na desku. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 - 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 - 
 
d) ochrana před hlukem 
 
 Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
ČSN 73 0532. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata 
byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro 
prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 
 Obvodový plášť provozovny splňuje požadavky z hlediska hygienických 
limitů. Je realizován odbornou stavební firmou.  
 
e) protipovodňová opatření 
 - 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Jsou vyznačeny ve výkrese č. C.3 - Koordinační situační výkres. 
 




B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
  
 Novostavba RD bude dopravně napojena na místní komunikaci nově 
vybudovaným sjezdem. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
viz B.4 a) 
 
c) doprava v klidu 
 
 Budoucí objekt bude obsahovat prostory pro parkování a odstavování vozidel, 
kterému slouží stavební objekt SO 03 – Přístřešek.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
- 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
 Staveniště je tvořeno trvalým travním porostem. Narušené plochy budou v rámci 
terénních úprav uvedeny do původního stavu nebo jinak upraveny. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
Předpokládá se odhumusování, osetí trávou, vysázení okrasných keřů a jiných 
malých rostlin. 
 
c) biotechnická opatření 
 
 Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
• ochrana ovzduší: 
   -  
• vodní hospodářství: 
- splaškové vody - beze změny 
- dešťové vody - beze změny 
• odpadové hospodářství: 
Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má zhotovitel 
stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 
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• ZPF: objekt je navržen v zastavěném území obce – vynětí ze ZPF se neprovádí 
• LPF: bez vlivu 
• ochrana přírody a krajiny: bez vlivu 
• EIA: stavba nepodléhá požadavku zák. 100/2001 Sb. na hodnocení vlivu na 
životní prostředí. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
 
Viz B.1. e-f) 
 Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých porostů a jiných porostů 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 Bez vlivu. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Na stavbu se hodnocení EIA nevztahuje. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
- inženýrských sítí:   dle příslušných právních předpisů, ČSN a požadavků správců 
sítí 
- obytné zástavby: jsou dodrženy základní požadavky na odstupy budov 
- odstupové vzdálenosti – viz příloha č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 Jsou splněny základních požadavky na situování a stavební řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Stavba je charakterizovaná jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj 
vody, elektrické energie a odvod kanalizace. Bude využito přípojek na hranici 
pozemku. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
Skládkové plochy budou jen na pozemku dotčené stavby a budou přizpůsobeny 




c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Příjezd na staveniště se předpokládá v místě nového sjezdu. Přípojky 
jednotlivých sítí technické infrastruktury jsou přivedeny k hranici pozemku.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Bez vlivu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
 Není třeba kácet žádné dřeviny. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Materiál bude průběžně doplňován na stavbu. Skládkové plochy budou jen 
na pozemku dotčené stavby a budou dočasné. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
- viz B.6.a) 
 Odpady, které budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány 
firmou mající pro tuto činnost oprávnění. S nebezpečnými odpady může provádějící 
firma nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.  
Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 
shromažďovány podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech. 
 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů 
a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a s látkami nebezpečnými 
vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Zemní práce budou probíhat při provedení základů RD. Odebraná skrývka 
ornice bude skladována na pozemku a následně použita na terénní úpravy. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo 
ke znečištění ani poškození veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících 
se stavbou. Při výstavbě musí být bezpodmínečně dodrženy bezpečnostní předpisy 




j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
  Dodavatel stavebního díla bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny 
právní a ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavbou nebudou ovlivněny přístupy do okolních staveb. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 Nenavrhuje se. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
 Nevyskytují se další speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Stavba proběhne v jedné etapě.
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
a.1 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Projektová dokumentace řeší návrh novostavby rodinného domu s provozovnou 
v obci Vlachovice. Účelem objektu je trvalé bydlení jedné rodiny a provozovna 
za účelem živnosti vlastníka rodinného domu. 
 
 Plocha pozemku:      1295 m2 
Zastavěná plocha: 349,318 m2  
Počet bytových jednotek: 1 BJ 
Počet obytných místností: 6 
 
 
b.1 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání staveb 
 
Jedná se o tři objekty – rodinný dům, provozovnu a přístřešek sloužící jako stání 
pro dva automobily.  
 
Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví, je zastřešen polovalbovou 
střechou s podlomenicemi se sklonem 40°. Výška hřebene je 8,2 m. Provedení domu je 
řešeno bez podsklepení s osazením horní stavby na základových pasech a ztraceném 
bednění. 1. NP je zhotoveno z keramických broušených bloků Porotherm 30 Profi, 
podkroví domu je řešeno formou dřevostavby. Obvodové stěny budou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 150 mm. V 1.NP jsou navrženy vnitřní 
nosné stěny z keramických bloků Porotherm 24 Profi a příčky z cihel Porotherm 
14 Profi. V podkroví jsou navrženy sádrokartonové příčky. Strop bude dřevěný 
trámový.  
 
Provozovna je tvořena 1. NP, kde obvodové stěny jsou také z keramických 
broušených bloků Porotherm 30 Profi, nosné stěny z keramických bloků Porotherm 
24 Profi a příčky z cihel Porotherm 14 Profi. Obvodové stěny budou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 150 mm. Strop nad 1.NP je navržen 
skládaný Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramicko-
betonovými stropními POT nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem 45°. Výška hřebene je 8,27 m.  
 
Pro zahradní úpravy může být dodatečně zpracován samostatný projekt osázení 
pozemku zelení.  
 
V 1. NP rodinného domu se ze zádveří vchází do chodby, která vede do 
koupelny, na WC, do obývacího pokoje, kuchyně, pracovny a technické místnosti. 
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 Z technické místnosti vedou dveře, kde můžeme pod krytým přístřeškem projít 
do provozovny. Z chodby domu je vedeno dřevěné schodnicové schodiště do podkroví, 
kde se nachází tři dětské pokoje, koupelna a WC, ložnice a šatna převážně pro ukládání 
sezónních věcí.   
 
Provozovna je tvořena volným prostorem, který slouží jako truhlářská dílna. 
Na dílnu navazuje kancelář, umývárna a WC. Z prostoru dílny je přístup do technické 
místnosti, kde je umístěn kotel. Nad prvním nadzemním podlažím se nachází půda.  
 
Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není v požadavku 
investora. 
 
c.1 provozní řešení, technologie výroby 
 
 Provozovna je dělena na část, kde bude probíhat výroba a na část sociálního 
zázemí pracovníků (umývárna a WC). Provozovna slouží pro truhlářskou výrobu. 
Trvale zde budou osazeny stroje na opracování dřeva.  
 
d.1 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Stavba je založena na podkladní betonové desce vynesené základovými pasy 
s nosným hydroizolačním souvrstvím pod její nosnou částí. Použité stavební materiály 
a technologie jsou tradiční, ekologické. Vzhledem k architektonickému řešení objektu 
rodinného domu byl zvolen stavební pozemek na území tradiční vesnice na Vysočině. 
Při dodržování pravidelné běžné údržby je životnost stavby stanovena minimálně 
na 75 let. 
 
e.1 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
 
Nutno dodržovat pokyny na bezpečnost užívání instalovaných zařízení 
(např. elektrických) a řádně plnit revize těchto zařízení. 
 
f.1 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 
  
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou součástí 
samostatné přílohy č. 6 - Stavební fyzika.  
 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 
ochrany zdraví osob ani životního prostředí. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzniklé odpady ze stavby budou 
likvidovány dle stávající legislativy, běžný domovní odpad bude odvážen 
specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 
 
Projektová dokumentace řeší ochranu stavby před středním radonovým rizikem. 






g.1 požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Viz příloha č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
h.1 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
 
Všechny použité materiály jsou certifikované. Respektují požadavky projektové 
dokumentace.  
 
i.1 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
Pří výstavbě bude použito tradičních technologických postupů, nejsou kladeny 
zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí. 
 
j.1 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
Projekt rodinného domu s provozovnou ve Vlachovicích vyžaduje běžný rozsah 
projektové dokumentace pro provedení stavby a v tomto rozsahu je vypracován.  
 
k.1 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami  
 
Jedná se o stavbu určenou pro rodinné bydlení s jedním nadzemním podlažím 
a podkrovím. Dalším objektem je provozovna a přístřešek. Z hlediska kontroly 
spolehlivosti konstrukcí jde o kontrolu: 
- Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu 
zajistí stavební dozor investora. 
- Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících 
spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu.  
Zmonolitnění stropní konstrukce současně s použitím podkladního opěrného 
systému stropní konstrukce před jejím zmonolitněním až do nabytí únosnosti 
stropu. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Konstrukce krovu z hlediska provedení tesařských spojů a kladení střešních 
prvků (krokví, vaznic, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební dozor 
investora. 
 
l.1 výpis použitých norem 
 
- předpis č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby 
- ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: 
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Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
- ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 
- Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 4301- Obytné budovy 
- ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky. 
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 
Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 
 
b) Výkresová část 
 
Seznam příloh projektové dokumentace: 
 
půdorysy jednotlivých podlaží: 
výkres č. D1.1.01 Půdorys 1NP  
výkres č. D1.1.02 Půdorys podkroví 
 
řezy: 
výkres č. D1.1.03 Řez A - A‘  
výkres č. D1.1.04 Řez B - B‘ 
výkres č. D1.1.05 Řez C - C‘ 
výkres č. D1.1.06 Řez D - D‘ 
výkres č. D1.1.07 Řez E - E‘ 
 
střechy: 
výkres č. D1.1.08 Krov 
výkres č. D1.1.09 Řezy krovu 
 
pohledy: 
výkres č. D1.1.10 Pohled západní 
výkres č. D1.1.11 Pohled východní 
výkres č. D1.1.12 Pohled jižní 
výkres č. D1.1.13 Pohled severní 
 
Výpis truhlářských prvků 
Výpis klempířských prvků 
Výpis zámečnických prvků 
 
c) Dokumenty podrobností 
 







D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
a.2 popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 
 
Na rodinném domě je zvolen konstrukční systém zděných nosných stěn 
z keramických bloků Porotherm 30 Profi s kombinací dřevostavby, tvořené z nosného 
roštu dřevěných prvků 80/160 mm vyplněné tepelnou izolací a opláštěné Fermacell 
deskami. Nosné stěny jsou vyneseny podkladní betonovou deskou se základovými pasy 
a ztraceným bedněním. Nosné stěny jsou tvořeny z keramických bloků Porotherm 
24 Profi. Nenosné stěny mají dělící dispoziční funkci a jsou navrženy z keramických 
bloků Porotherm 14 Profi. Nenosné stěny v podkroví jsou navrženy 
ze sádrokartonových příček.  
 
b.2 definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně 





Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu stavební rýhy pro základové 
pasy pod nosnými svislými konstrukcemi objektu. Zemní práce budou provedeny 
strojně a před betonáží základových konstrukcí bude základová spára dočištěna ručně. 
Zároveň budou provedeny rýhy pro položení ležatých rozvodů kanalizace a vody. 
Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude použita na hrubé terénní úpravy a část 
na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
obvodovou stěnou tloušťky 300 mm je 650 mm. Šířka pasů pod vnitřní stěnou tloušťky 
250 mm je též 650 mm.  
  Podkladní betonová deska bude také z betonu C16/20 s KARI sítí 150/150/8. 
Jako izolace proti vodě a radonu slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze 
skelné rohože a hliníkové fólie, který je celoplošně natavený na desku. Pod příčkami 
tloušťky 150 mm bude v úrovni podkladní betonové desky provedeno další přivyztužení 
KARI sítí 150/150/8. 
  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení pod obvodovou stěnou je 1,5 m pod 
podkladní betonovou desku. Hloubka založení pod vnitřní stěnou je 1,0 m pod 
podkladní betonovou desku. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. 
Do základové spáry bude před betonáží uloženo zemnící vedení např. pozinkovaný drát 
a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před betonáží osazeny chráničky 
pro přívod příslušných ležatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt podzemní vody, pro 
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odvod povrchových srážkových vod bude po obvodu objektu položeno drenážní potrubí 
z perforované plastové trubky  ∅ 125 mm.  
 
Svislé konstrukce 
  Obvodové zdivo 1.NP je z keramických broušených cihel Porotherm 30 Profi na 
tenkovrstvou maltu s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 150 mm z pěnového 
polystyrenu. Obvodové svislé konstrukce podkroví jsou řešeny formou dřevostavby 
z dřevěného roštu opláštěného Fermacell deskami. Též je proveden kontaktní 
zateplovací systémem tloušťky 150 mm z pěnového polystyrenu. 
  Vnitřní nosné zdivo je z keramických broušených cihel Porotherm 24 Profi na 
tenkovrstvou maltu. Vnitřní příčky jsou z keramických broušených cihel Porotherm 
14 Profi na tenkovrstvou maltu. V podkroví jsou svislé nenosné konstrukce tvořeny 
sádrokartonovými příčkami tloušťky 125 a 255 mm.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
  Strop nad 1.NP je tvořen dřevěnými stropními trámy, na kterých spočívá záklop 
z dřevěných palubek tloušťky 14 mm. Stropní trámy přečnívají 1,5 m před líc fasády. 
Ty tvoří základ pro podlomenici střechy. Trámy jsou uloženy na celou šířku stěny.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady 
Porotherm 7. Jejich počty, délky, uložení a popřípadě kladení TI v obvodových stěnách 
jsou upřesněny v půdorysech.  
 Věnce jsou tvořeny pod stropními trámy, které jsou právě do věnce zakotveny. 
 
Komíny  
 V objektu jsou navržena 2 komínová tělesa. Komín pro odtah z kotle na tuhá 
paliva: Třísložkový komín v systému Schiedel UNI***PLUS, typ UNI 20, 
360 x 360 mm, vložka průměr 200 mm. Komín pro odtah z krbu na tuhá paliva: 
Třísložkový komín v systému Schiedel UNI***PLUS, typ UNI 18, 360 x 500 mm, 
vložka průměr 180 mm, samostatný s větrací šachtou.  
 Je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti komínového tělesa od dřevěných prvků 
krovu, které činí minimálně 50 mm. Kolem komínového tělesa bude provedeno 
oplechování z hliníkového plechu v černé barvě.  
 
Střešní konstrukce 
 Konstrukce krovu nad obytnou částí je tvořena polovalbovou střechou 
s podlomenicemi. Z každé strany jsou osazeny vikýře. Prvky krovu jsou ze smrkového 
řeziva. Nosnými prvky jsou pozednice 160/140 mm, krokve 100/180 mm, vaznice 
200/280 mm a sloupky 160/160 mm. Dalšími prvky jsou kleštiny 80/160 mm a pásky 
120/120 mm. Pozednice jsou součástí nosné konstrukce dřevostavby. Sklon střešních 
rovin střech je 40°. Střešní plášť je tvořen z plastového šindele EUREKO DDS II 
v černé barvě, latí 35/50 mm, kontralatí 40/60 mm. Krov je opatřen záklopem z OSB 
desek. Tepelná izolace je řešena jako mezikrokevní o tl. 160 mm a podkrokevní 
o tl. 120 mm. Dešťová voda bude žlaby a svody svedena do potrubí, které je následně 






Vnitřní povrchy stěn budou tvořeny jádrovou omítkou CEMIX, jako finální 
úprava je vnitřní štuk Cemix nebo keramický obklad, dle místnosti. Venkovní omítky 
jsou řešeny jako minerální zatíraná omítka Cemix opatřená bílou fasádní barvou. 
Viditelné dřevěné stropní trámy a podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Druhy podlah jsou rozlišeny v tabulkách místností ve výkresech č. D1.1.01 
a D1.1.02. Skladby podlah jsou specifikovány v příčných řezech (D1.1.03, D1.1.04). 
Přechod nášlapné vrstvy mezi PVC podlahou a keramickou dlažbou bude řešen krycí 
podlahovou přechodovou lištou. V místnostech č. 107 a 207 bude aplikována před 
položením dlažby a obkladu na stěny hydroizolační stěrka. 
 
Výplně otvorů 
  Okna i venkovní dveře budou dřevěná. Okna jsou s izolačním trojsklem SOLID 
COMFORT SC78. Veškeré okna, dveře i vrata budou v barvě ebano – imitace dřeva. 
Vnitřní parapety budou vytvořeny z masivního dřeva v barvě oken. Venkovní parapety 
budou tvořeny hliníkovým taženým plechem v barvě tmavě hnědé. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné s obložkovými zárubněmi. 
 
Schodiště 
RD – V rodinném domě je navrženo dřevěné schodnicové schodiště. Do půdního 
prostoru je navrženo stahovací schodiště.  
 
Izolace 
Izolace proti vodě 
Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě 
a vlhkosti slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože 
a hliníkové fólie BITU – FLEX AL 4. Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace 
proti radonu. Izolace je v podkladní vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí 
být napojeny s přesahem, ten je minimálně 100 mm. U obvodových stěn bude 
hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 mm nad úroveň upraveného 
terénu. V koupelně je navržena hydroizolační stěrka HS1K.  
 
Tepelná izolace 
Obvodové stěny mají v konstrukci dřevostavby minerální izolaci ISOVER 
WOODSIL tloušťky 160 mm + kontaktní zateplení ISOVER EPS 70F tloušťky 
150 mm.  
V podlahách v přízemí je použita tepelná izolace ISOVER EPS GERY 
100 tloušťky 100 mm. Ve střešní konstrukci nad obytnou částí je použita tepelná izolace 
ISOVER UNIROLL PROFI o celkové tloušťce 280 mm. Dřevěný rošt z hranolků 






  V podlahách nad 1. NP je zvolena akustická izolační vrstva STEPROCK HD 
tloušťky 30 mm. Jako roznášecí vrstva jsou použity velkoformátové OSB desky 
SUPERFINISH ECO 18x2500x625 N- 4PD tloušťky 18 mm ve dvou vrstvách. 
 
Ovětrání WC, koupelen a digestoře  
Všechny místnosti (kromě WC) jsou odvětrány přirozeně pomocí oken. Pro 
odvětrání WC a umývárny v provozovně bude použit ventilátor. 
Odvětrání prostoru nad sporákem v kuchyni bude provedeno pomocí digestoře 




Bude použit okapový systém Lindab Rainline, žárově pozinkovaný plech 





Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu stavební rýhy pro základové 
pasy pod nosnými svislými konstrukcemi objektu. Zemní práce budou provedeny 
strojně a před betonáží základových konstrukcí bude základová spára dočištěna ručně. 
Zároveň budou provedeny rýhy pro položení ležatých rozvodů kanalizace a vody. 
Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude použita na hrubé terénní úpravy a část 
na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
obvodovou stěnou tloušťky 300 mm je 550 mm. Šířka pasů pod vnitřní stěnou tloušťky 
250 mm je 800 mm.  
  Podkladní betonová deska bude také z betonu C16/20 s KARI sítí 150/150/8. 
Jako izolace proti vodě a radonu slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze 
skelné rohože a hliníkové fólie, který je celoplošně natavený na desku. Pod příčkami 
tloušťky 150 mm bude v úrovni podkladní betonové desky provedeno další přivyztužení 
KARI sítí 150/150/8. 
  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení pod obvodovou stěnou je 1,5 m pod 
podkladní betonovou desku. Hloubka založení pod vnitřní stěnou je 1,0 m pod 
podkladní betonovou desku. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. 
  Do základové spáry bude před betonáží uloženo zemnící vedení např. 
pozinkovaný drát a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před betonáží 
osazeny chráničky pro přívod příslušných ležatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt 
podzemní vody, pro odvod povrchových srážkových vod bude po obvodu objektu 





  Obvodové zdivo je z keramických broušených cihel Porotherm 30 Profi 
na tenkovrstvou maltu s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 150 mm 
z pěnového polystyrenu. Vnitřní nosné zdivo je z keramických broušených cihel 
Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní příčky jsou z keramických 
broušených cihel Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
  Strop nad 1.NP je navržen jako skládaný Porotherm strop tvořený cihelnými 
vložkami MIAKO a keramicko-betonovými stropními POT nosníky vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží. Je nutné dodržovat všechna technologická pravidla 
uváděna výrobcem, např. délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 
125 mm.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady 
Porotherm 7. Jejich počty, délky, uložení a popřípadě kladení TI v obvodových stěnách 




 V objektu je navrženo 1 komínové těleso. Komín pro odtah z kotle na tuhá 
paliva: Třísložkový komín v systému Schiedel UNI***PLUS, typ UNI 20, 
360 x 360 mm, vložka průměr 200 mm. Je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti 
komínového tělesa od dřevěných prvků krovu, které činí minimálně 50 mm. Kolem 
komínového tělesa bude provedeno oplechování z měděného plechu. 
 
Střešní konstrukce 
 Střešní konstrukce je navržena jako sedlová. Prvky krovu jsou ze smrkového 
řeziva. Nosnými prvky jsou pozednice 160/140 mm, krokve 100/160 mm, vaznice 
200/280 mm, sloupky 160/160 mm. Dalšími prvky jsou kleštiny 80/160 mm. Pozednice 
budou kotveny do ztužujících věnců. Sklon střešní rovin sedlové střechy je 45°.  
 
 Střešní plášť je tvořen z plastového šindele EUREKO DDS II v černé barvě, latí 
35/50 mm, kontralatí 40/60 mm. Krov je opatřen záklopem z OSB desek. Dešťová voda 
bude žlaby a svody svedena do potrubí, které je následně svedeno do rybníka. 
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní povrchy stěn budou tvořeny jádrovou omítkou CEMIX, jako finální 
úprava je vnitřní štuk Cemix nebo keramický obklad, dle místnosti. Venkovní omítky 
jsou řešeny jako minerální zatíraná omítka Cemix opatřená bílou fasádní barvou. 
Podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Druhy podlah jsou rozlišeny v tabulkách místností ve výkresech č. D1.1.01 
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a D1.1.02. Skladby podlah jsou specifikovány v příčných řezech (D1.1.03, D1.1.04). 
Přechody vrstev budou řešeny krycí podlahovou přechodovou lištou. V místnosti č. 111 
bude aplikována před položením dlažby a obkladu na stěny hydroizolační stěrka. 
 
Výplně otvorů 
Okna, venkovní dveře i vrata budou dřevěná. Okna jsou s izolačním trojsklem 
SOLID COMFORT SC78. Veškeré okna, dveře i vrata budou v barvě ebano – imitace 
dřeva. Vnitřní parapety budou vytvořeny z masivního dřeva v barvě oken. Venkovní 
parapety budou tvořeny hliníkovým taženým plechem v barvě tmavě hnědé. Vnitřní 





V provozovně je navrženo železobetonové schodiště.  
 
Izolace 
Izolace proti vodě 
Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě 
a vlhkosti slouží modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože 
a hliníkové fólie BITU – FLEX AL 4. Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace 
proti radonu. Izolace je v podkladní vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí 
být napojeny s přesahem, ten je minimálně 100 mm. U obvodových stěn bude 
hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 mm nad úroveň upraveného 
terénu. V umývárně je navržena hydroizolační stěrka HS1K.  
 
Tepelná izolace 
Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ISOVER 
EPS 70F tloušťky 150 mm. V podlahách v přízemí je použita tepelná izolace ISOVER 
EPS GERY 100 tloušťky 100 mm. Ve stropní konstrukci v dřevěném roštu je vyřešena 
tepelná izolace formou foukané minerální vlny CLIMASTONE v tloušťce 260 mm. 
 
Ovětrání WC, koupelen a digestoře  
Všechny místnosti (kromě umývárny) jsou odvětrány přirozeně pomocí oken. 
Pro odvětrání umývárny v provozovně bude použit ventilátor. 
Odvětrání prostoru nad sporákem v kuchyni bude provedeno pomocí digestoře 




Bude použit okapový systém Lindab Rainline, žárově pozinkovaný plech 







SO 03 – Přístřešek 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopů základových patek pod nosné 
sloupky. Zemní práce budou provedeny strojně a před betonáží základových konstrukcí 
bude základová spára dočištěna ručně. Vytěžená zemina se nebude nikam odvážet, bude 
použita na hrubé terénní úpravy a část na konečné vegetační úpravy. 
 
Základové konstrukce  
  Základové konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění BEST 
(250/300/500), pod kterými spočívají monolitické pasy z betonu C16/20. Šířka pasů pod 
sloupky 160/160 mm je 650 mm.  
  Úroveň základové spáry je volena tak, aby založení bylo provedeno v rostlém 
terénu a v nezámrzné hloubce. Hloubka založení je srovnatelná s hloubkou založení 
obvodových nosných zdí rodinného domu a provozovny, což je 1,5 m. Základové pasy 
budou vybetonovány přímo do výkopu. 
  Pro odvod povrchových srážkových vod bude po obvodu objektu položeno 
drenážní potrubí z perforované plastové trubky  ∅ 125 mm.  
 
Svislé konstrukce 
  Svislé konstrukce jsou tvořeny dřevěnými sloupky ze smrkové dřeva 
160/160 mm.  
 
Vodorovné stropní konstrukce 
 Dřevěné sloupky vynáší vaznici o dimenzi 160/200 mm, na které jsou dřevěné 
trámy 160/220 mm tvořící stropní konstrukci přístřešku. Trámy jsou opláštěny Cetris 
deskami tloušťky 12 mm.  
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je řešena jako sedlová. Prvky krovu jsou ze smrkové dřeva. 
Hambálkový krov se skládá z krokví 100x160 mm s přidáním vodorovného hambálku 
v průřezu 100x160 mm, který horizontálně spojuje dvě proti sobě stojící krokve. Střešní 
konstrukce je vynesena vaznicemi 160x200 mm, které jsou podepřeny dřevěnými 
sloupky 160x160 mm. Sklon střešní rovin je 30°. Střešní plášť je tvořen z plastového 
šindele EUREKO DDS II v černé barvě, latí 35/50, kontralatí 40/60 mm. Krov je 
opatřen záklopem z OSB desek. Dešťová voda bude žlaby a svody svedena do potrubí, 
které je následně svedeno do rybníka. 
 
Povrchové úpravy 
Veškeré dřevěné prvky a podbití z palubek bude opatřeno nátěrem hnědé barvy. 
 
Podlahy  
Podlahu přístřešku tvoří zámková dlažba. Skladba je specifikována v příčných 





Bude použit okapový systém Lindab Rainline, žárově pozinkovaný plech 
s ochrannou barevnou vrstvou.  
 
c.2 údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu  - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod. 
 
zatížení sněhem:    1,6 kNm-2 
zatížení větrem:   vb = 27,5 ms-1 
užitné zatížení stropu RD:  1,5 kNm-2 
užitné zatížení stropu provozovny:  5,0 kNm-2 
 
d.2 údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
 
Všechny použité materiály jsou certifikované. Respektují požadavky 
projektové dokumentace.  
 
e.2 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
 V rámci projektu novostavby rodinného domu jsou řešeny stropy z dřevěných 
stropních trámů, které prochází přes obvodovou stěnu. Stropní trámy jsou chráněny 
proti vlhkosti pomocí asfaltového pásu Bitumax SR.  
 
f.2 zajištění stavební jámy 
 
Nebudou použity žádné zvláštní zpevňovací konstrukce nebo postupy.  
 
g.2 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
Jedná se o stavbu určenou pro rodinné bydlení s jedním nadzemním podlažím 
a podkrovím. Z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí jde o kontrolu: 
- Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu 
zajistí stavební dozor investora. 
- Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících 
spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu.  
Zmonolitnění stropní konstrukce současně s použitím podkladního opěrného 
systému stropní konstrukce před jejím zmonolitněním až do nabytí únosnosti 
stropu. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
-  Konstrukce krovu z hlediska provedení tesařských spojů a kladení střešních 
prvků (krokví, vaznic, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební dozor 
investora. 
 
h.2 v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 
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a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 
 
 Pro zhotovení jednotlivých konstrukčních celků musí být dodrženy pokyny 
výrobce a dodavatele daného celku (základové konstrukce, zděné konstrukce, dřevěné 
konstrukce, izolační práce, konstrukce krovu apod.). 
Sousední stavby nejsou tímto projektem konstrukčně dotčeny, veškeré nosné konstrukce 
jsou součástí novostavby RD a provozovny.  
 
i.2 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce splňovat 
 
 Projekt rodinného domu ve Vlachovicích vyžaduje rozsah projektové 
dokumentace pro provedení stavby v tomto rozsahu je zpracován. 
 
j.2 požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Viz příloha č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
k.2 seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod. 
 
- Předpis č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby 
- ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: 
Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
- ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 
- Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 4301- Obytné budovy 
- ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky. 
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 
l.2 požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 
příslušné předpisy a normy: 
 
 Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat 
všechny právní a ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi. 
- předpis č. 309/2006 Sb. 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 





b) Podrobný statický výpočet 
 
Základové konstrukce jsou navrženy dle předběžného výpočtu – viz příloha 
Výpočet základů. Konstrukce krovu budou posouzeny dle statického výpočtu. 
Únosnosti zdiva jsou posouzeny dle parametrů výrobce. 
 
Pokud v průběhu budou zjištěny jiné okrajové podmínky, než jsou uvažovány 




c) Výkresová část 
 
půdorysy základů: 
výkres č. D1.2.01 Základy 
 
výkresy tvaru monolitické stropní konstrukce: 
výkres č. D1.2.02 Stropní konstrukce nad 1.NP 
 
výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí: 
výkres č. D1.2.03   Výkres sestavy dřevěných dílců podkroví 
výkres č. D1.2.04   Pohled na sestavu dřevěných dílců podkroví  
 
detaily: 
výkres č. D1.2.D1 Detail 1 – řešení u základu 
výkres č. D1.2.D2 Detail 2 – kotvení stropních trámů 
výkres č. D1.2.D3 Detail 3 – okno – příčný řez 
výkres č. D1.2.D4 Detail 4 – vstup na chodník 
výkres č. D1.2.D5 Detail 5 – kotvení schodnice 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz příloha č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
Dokládá se samostatně pro jednotlivá níže uvedená zařízení: 
 
a) Technická zpráva 
 
a.4 zařízení pro vytápění staveb 
 
 Objekt je vytápěn teplovodním ústředním vytápěním s otopnými tělesy 
v jednotlivých místnostech, v technické místnosti RD i provozovny bude umístěn kotel 




b.5 ohřev TUV 
 
 S pomocí kotle na tuhá paliva s akumulační nádrží bude zajištěn ohřev teplé 




Roční množství odpadních vod   7 os. – Qr = 334,95 m3/rok  
 
 Splaškové vody budou odvedeny přes kanalizační přípojku do veřejné 
kanalizační sítě. Kanalizační přípojka bude z potrubí PVC KG DN 125 mm se spádem 
min. 2 % směrem od objektu k místu napojení v nezámrzné hloubce. Před realizací je 
nezbytné ověřit hloubku jejího uložení.           
 V místě, kde je navrženo odvětrání kanalizace, bude stoupající potrubí 
DN 100 mm, které bude vytaženo až nad střešní rovinu a bude sloužit jako odvětrání. 
Rozvody pro připojení zařizovacích předmětů budou vedeny v instalačních předstěnách 
nebo v konstrukci podlahy. 
 Dešťové vody ze šikmých střech budou svedeny svody po fasádě do potrubí 




Celková denní potřeba vody pro dům    7 os.- 3150 l/den 
 
 Zdrojem vody pro nově navržený rodinný dům s provozovnou bude vrt 
zhotovený na parcele č. 170/10, na který bude navazovat vodovodní přípojka. Přípojka 
bude z potrubí PE ø 32x3,0, které bude uloženo v nezámrzné hloubce. Vodovodní 
přípojka bude dovedena do technických místností. 
 Potrubí budou vedena v instalačních předstěnách a v konstrukci podlahy 
v chráničkách obalených tepelnou izolací. Technické řešení rozvodů bude provedeno 




  Zásobování plynem je vedeno plynovodním řadem. Ten je ukončen v pilíři 
umístěným na západní hranici pozemku v oplocení.  
 
f.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky  
 
 Uložení kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 34 7402.  
Vnitřní elektroinstalace rodinného domku je navržena dle ČSN  33 2130, ČSN 33 2000-
7-701, ČSN 33 2312,  ČSN  37 5245. Volba, umístění a připojení el. spotřebičů je 
navržena dle ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-5-53. 
Dimenzování a jištění vodičů a kabelů je navrženo dle ČSN  33 2000-5-523. 
Elektroinstalace pro světelné obvody je navržena kabelem  Cu J 3 x 1,5 mm2, pro 




 Kabely k vypínačům,  zásuvkám a el. spotřebičům jsou uloženy ve stěnách 
a příčkách ve svislých instalačních zónách v ohebných trubkách. Kabelové propojení 
odbočných krabic, samostatné napájecí obvody vyvedené z rozvodnice RD a přívody ke 
svítidlům jsou uloženy ve stropě.  
 
 Uložení kabelů je volné. 
 
 Vypínače, zásuvky, krabice přístrojové a odbočné musí odpovídat požadavkům 
pro montáž. To znamená, že musí být dodrženo krytí IP 30 u odbočných krabic, 
nezápalnost izolačních materiálů 850°C, vestavná pevnost, mechanická trvanlivost, 
odlehčení vodičů od tahu, dodržení normalizovaných rozměrů.  
 Vypínače a zásuvky u dveří budou instalovány 1,15 m nad podlahou. Zásuvky 
nad pracovní deskou v kuchyňské lince budou instalovány 1,15 m nad podlahou. 
Zásuvky v koupelnách u umývadla budou instalovány 1,25 m nad podlahou. Ostatní 
zásuvky v pokojích budou instalovány 0,3 m nad podlahou. 
 
Uzemnění 
 V objektu musí být provedeno uzemnění a hlavní pospojování dle 
ČSN  33 2000-5-54. Musí být proveden vývod zemnící pásky z úložné desky. Vývod 
zemnící pásky musí být minimálně jeden metr dlouhý. 
 
g.4 zařízení slaboproudé elektrotechniky – není požadováno 
 
 Stavebník pro potřeby sítě EZS, PC a dalších případně specifikovaných systému 
v rámci realizace stavby zadá provedení vytrubkování dle individuálních pokynů 
na stavbě. 
 
b) Výkresová část 
 
 Součástí bakalářské práce nejsou řešeny technické rozvody.  
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 
 Nevyskytují se. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
 V rámci projektu novostavby rodinného domu se nevyskytují žádné výrobní 






V rámci této bakalářské práce byla zhotovena prováděcí projektová 
dokumentace, která může být použita k výstavbě rodinného domu s provozovnou dle 
platných právních požadavků, předpisů a norem. Cílem bylo navrhnout dům, který 
poskytne vhodné zázemí pro obývání objektu pětičlenné rodiny a současně vytvořit 
zázemí pro pracovní činnost majitele domu.  
 
Cíl bakalářské práce byl naplněn. Projektová dokumentace je vypracována 
v rozsahu zadání, které určilo vyřešit dispozici pro daný účel, navrhnout vhodné 
konstrukční soustavy a vypracovat výkresovou dokumentaci. Pro názornost 
projektovaných objektů jsem zvolila vytvoření modelu v měřítku 1:35. Na modelu jsou 
vyzdviženy prvky lidové architektury, jak už napovídá samotný název bakalářské práce. 
 
Součástí práce je tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí a zatřídění 
do energetického štítku. Objekt rodinného domu i objekt provozovny spadají do skupiny 
B-úsporná. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby objekty vyhovují všem nařízením 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
RD    rodinný dům 
NP    nadzemní podlaží 
PBS    požární bezpečnost staveb 
SPB    stupeň požární bezpečnosti 
PD    projektová dokumentace 
PHP    přenosné hasicí přístroje 
EPS    expandovaný polystyren 
XPS    extrudovaný polystyren 
ŽB    železobeton 
UT   upravený terén 
PT   původní terén 
TI    tepelná izolace 
RŠ    revizní šachta 
IO   inženýrský objekt 
SO    stavební objekt 
R [m2·K/W]  tepelný odpor konstrukce 
Rse [m2·K/W] tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 
Rsi [m2·K/W]   tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 
U [W/(m2.K)]  součinitel prostupu tepla konstrukce 
Θi [°C]   návrhová vnitřní teplota 
θai [°C]  teplota vnitřního vzduchu 
φi [%]   relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
θe [°C]  návrhová teplota venkovního vzduchu 
θgr [°C]   teplota pod podlahou 
fRsi [-]    teplotní faktor vnitřního povrchu   
Rw [dB]  vzduchová neprůzvučnost 
b [-]
 
   činitel teplotní redukce 
Ht [W.K-1]  měrná ztráta prostupem tepla 
pv [kg.m-2]  výpočtové požární zatížení 
ČSN    česká státní norma 
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